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GB/T 17626.7-2008 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间

波的测量和测量仪器导则 

GB/T 17626.7-2008 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器

导则为 GB/T 17626 电磁兼容 试验和测量技术系列标准的第七部分。 

GB/T 17626.7-2008 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器

导则等同采用 IEC 61000-4-7:2002（ED2.0）。 

GB/T 17626.7-2008 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器

导则适用于测量叠加在 50HZ 或 60Hz 电力系统基波上的，高达 9KHz 的频谱分量的测量仪器。从实际角度

考虑，本部分对谐波、谐间波以及其他超过谐波范围直至 9KHz 分量是加以区分的。 

本部分定义了依据相关标准中给定的发射限值（如 GB 17625.1 中给出的谐波电流限值）对设备逐项进

行试验的测量装置；还定义了对实际供电系统中的谐波电流和电压进行测量的装置。用于测量谐波频率范

围以上，直至 9KHz 的测量仪器，是暂时性规定。 

注 1：本部分详细地研究了基于离散傅里叶变换的仪器。 

注 2：本部分中关于测量仪器的结构和功能的描述是清晰的，意味着对此应严格执行。这要求参考一起

无论输入信号特性如何都能得到重复性结果。 

注 3：规定测量仪器应具有测量高达 50 次谐波的功能。 

GB/T 17626.7-2008 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器

导则代替 GB/T 17626.7-1998《电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测

量仪器导则》。 

 

http://www.vfe.cc/
http://www.vfe.cc/NewsDetail-865.aspx


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


