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GBT 30427-2013 并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法 
《GB/T 30427-2013 并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》本标准规定了并网光

伏发电专用逆变器的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、

运输和贮存等。 
本标准适用于交流输出端电压不超过 0.4kV 的并网光伏发电专用逆变器。 
本标准按照 GB/T1.1—2009 给出的规则起草。  
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会(SAC/TC20)提出。 
本标准由全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会(SAC/TC90)归口。  
 

 
相关文章： 

电机试验台测控整体解决方案 
基于国标的光伏逆变器效率测量方案 
光伏逆变器关键技术参数详细介绍 
光伏逆变器谐波测试解决方案 

 

 

 

 

 
 

电机试验台测控整体解决方案 
为电机设计、质量检验等提供重要的数据支撑 

 

WP4000 变频功率分析仪 
WP4000 变频功率分析仪_全局精度功率分析仪 

正余弦旋转变压器综合测试仪 
适用于正余弦旋转变压器的型式试验、出厂试验和研

究性试验 
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